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前 言

    本标准制定的依据是GB/T 4728《电气简图用图形符号》〔第二版〕(以下简称GB/P 4728) 本

标准与GB/'r 4728的主要差异如下:

    — 删去了与继电保护专业无关的图形符号:

    — 增加了与继电保护专业密切相关的图形符号。

    本标准是对JB/T 6524-1992《电力系统继电器、继电保护及自动化装置常川电气图形符号 的修

订 本标准与JBIT 6524-1992相比主要变化如下:

    -— 标准名称改为 《电力系统继电器、保护及自动化装置电气简图用图形符号跳:

    — 为方便计算机按比例准确绘图，依据GB/T 4728的规定示出一1网格系统 (二进制逻辑元件及模

        拟元件除外)，所用网格再现于图形符号背景中 该网格系统使用M 2.5mm的模数 为使图
        形符号更清晰，较小的图形符号被放大一倍，并在图形符号栏中标if "200%” 为节省巾u; I郎

        较大的图形符号被缩小一倍，并在图形符号栏中标注“50% ";

    — 图形符号的归类及排列作了较大的调整

    — 图形符号总数量减少251个(1992年版为691个，本版为44()个)，删除335个不常用的以及不符

        合GB/T 4728规定的图形符号，增加84个新的图形符号，修改43个图形符号:
    — 电力继电器、保护及自动化装置图形符号中的文字符号全部采用JB/1' 2626-2004 ?电力系统

        继电器、保护及自动化装置常用电气技术的文字符号》规定的文字符号

    本标准由中国机械工业联合会提出。

    本标准由全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会归口

    本标准起草单位:许昌继电器研究所、南京电力自动化研究院、南京自动化公司、北京四力继电保

护自动化有限公司、阿城继电器股份有限公司、上海继电器有限公司

    本标准主要起草人:孙臻、刘彦才、韩岩、梁路辉、高群英

    本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
      - -JB/T 6524- 1992.
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电力系统继电器、保护及自动化装置电气简图用图形符号

1 范围

    本标准规定了电力系统继电器、保护及自动化装置电气简图用图形符号的形式、绘制要求、编号力
法及使用规则等内容

    本标准适用于电力系统继电器、保护及自动化装置各类电气简图的绘制〕

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单 (不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各力研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准

    GB/f 2900.1电工术语 基本术语 (GBIT 2900.1-1992, neq IEC 60050)
    GB/T 2900.17

    GB/f 6988.1

1082-卜1991)

电Z术语 电气继电器(GB/T2900.17-1994, eqv IEC 60050 ( IEV446 )
电气技术用文件的编制 第 1部分 一般要求 、GB/f 6988.1--1997

1977)

idt正C

3 术语和定义

    GB/f 2900.1. GB/f 2900.17和GB/I' 6988.1确立的以及下列术语和定义适用F本标准
3.1

    图形符号 graphical symbol

    以图形或图像为主要特征的表示一定事物或概念的符号。

3.2

    简图 diagram
    用图形符号和带注释的框来表示包括连接线在内的一个系统或设备的多个部件或零件之间关系的

图示形式。

3.3

    符号要素 symbol element

    图形符号的组成部分

    符号要素是具有确定意义的简单图形，不能单独使用，必须同其他图形组合才能构成事物或概念的

完整符号。

3.4

    一般符号 general symbol

    表示一定事物或其特征，或作为成组符号中各个图形符号的组成基础的较简明的图形符号)

    一般符号可单独使用，可加限定符号组成特定产品的图形符号，也可作限定符号使用
3.5

    限定符号 qualifying symbol
    加在其他符号之上以提供某种确定或附加信息的符号。

    限定符号不能单独使用。

中国节能减排支撑网www.jnjpzg.com
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3.6

通用符号 common symbol
各专业普遍使用的图形符号

4 基本要求

4.1 图形符号的绘制

4.1.1 图形符号应在模数M的网格系统中设计.本标准使用的模数为M=2.5mm

4.1.2 图形符号的连线应与网格线重合并终止于网格线的交点上

4.1.3 两条连线之间的最小间距应为2M，以符合最小字符高度为2.5mm的要求

4.1.4 图形符号的方位不是强制性的，在不改变其含义的条件下，可根据需要旋转或成镜像放笠，{日

文字和指不方向不得倒置

4.1.5 导线符号可以用不同宽度的线条表示，通常主回路 (一次回路)连接线用粗实线表7<.牲制回

路 {二次回路)连接线用细实线表示

4.1.6 本标准规定的图形符号，均按无电压或无外力作用的正常状态示出_

4.2 图形符号的编号

    本标准中母个图形符号都给出一个编号，用阿拉伯数字表示 图形符号的编号山四段构成:

    。)第一段(两位数字)表示专业分类代号:

    b)第二段 、两位数字)表示标准的章号:

    c)第三段 (两位数字i表示该章的条号;

    d)第四段 (两位数字)表示该条的第几个符号

    四段之间用圆点“·”间隔，圆点加在个位数字的右下角〔

    本标准中第一段的编号为45,是继电器、继电保护专业分类代号:第 _段的编号从0671-始连续编号:

第三段的编号从01开始连续编号;第四段的编号从O1开始连续编号

示例

45. 07. 02. 04

第4个符号

第2条

第7章

继电器、继电保护专业分类代号

5 图形符号的使用

5.1 本标准尽可能完整地给出符号要素、限定符号和一般符号，并给出常用的组合符号 本标准中未

规定的某些特定装置或概念的符号，可以运用已规定的符号进行组合派生

5.2 为适应不同图样或用途的要求，可对图形符号按相同比例或不同比例作适当调整、

5.3 有些图形符号具有几种图形形式，在同一套电气简图内只能选用一种图形形式的图形符号.门_其

大小及线型应基本一致-

6 符号要素、限定符号和其他常用符号

6.1 轮廓和外壳

中国节能减排支撑网www.jnjpzg.com
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 YE

45.06.01.01

45.06.01.02

45.06.01.03

45.06.01.04

  一口-

一巨习:一

  一白-

一(二二乡.

  物件，例如

  — 设备

  — 器件

  — 功能单元

  — 兀件

  _功能
  符号轮脚内坟人或加上适当的符号或代号以

表示物件的类别

  如果设计需要可以采用其他形状的轮廓

  若肯定不会引起混乱，夕院可省略 如果外壳

与其他物件有连接，则必须示出外壳符号

  必耍时，外壳可分开画出

csfT 4728.2

45.06.01.05

  边界线

  此符号用于表示物理上、机械上或功能上相互

关联的对象组的边界

  长短线可任意组合

45.06.01.06

  r - - 一 ~ ~ .，

  . ⋯ 。二 。

  . t’. ” .
                            . ‘ 二 知 二

  ....⋯ ⋯

  屏蔽

  护军

  例如为了减弱电场或磁场的穿透程度，屏蔽符

号可以画成任何方便的形状

6.2 电流和电压的种类

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.06.02.01

  直流

  电压值标注在符号右边，系统类型标注在符号

左边

  示例:2/M 二，二220/110 V

    (孙〕汀 4728.2

一
}

{

45.06.02.02

45.06.02.03

45.06.02.04

        r为

-50 Hz

-100 kHz 0.600 kHz

交流

频率的数值或范围标注在符号的右边

示例:交流50 Hz

示例:交流，频率范围100 kHz到600 kHz

中国节能减排支撑网www.jnjpzg.com
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.06.02.05 3/N-400/230 V 50 Hz

  电压值标注在符号右边，相位数和中性线标注

在符号左边

  示例 交流，三相带中性线，400 V(相线和

中性线间的电压为230V).50 Hz

GB/'r 4728.2

45.06.02.06 3/N-50 Hz/TN-S

  如需按IEC 60364-3规定标志系统，则要在符号

上加上相应规定的标志

  示例:交流，三相，50 Hz，具有一个直接接地

点，且中性线与保护导体全部分开的系统

45.06.02.07
·广又户 具有交流分量的整流电流

(当需要与整流并滤波的电流区别时使用)

45.06.02.08 十 正极

45.06.02.09 负极

45.06.02.10 N 中性 (中性线)

45.06.02.11 M 中间线

45.06.02.12 LL士
直流系统正电源线

直流系统负电源线

GBfT 4026
45.06.02.13

LI

L2

L3

交流系统电源第一相

交流系统电源第二相

交流系统电源第三相

45.06.02.14

U

V

W

交流系统设备端第一相

交流系统设备端第二相

交流系统设备端第三相

6.3 可变性
    当可变量是由外部器件控制时，例如用调节器控制电阻，其可变性是非内在的，当可变量决定于器

件自身的性质时，例如电阻随电压变化或温度变化而变化，其可变性是内在的
    可变性的符号应横跨主体符号，并与其中心线约成450。

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.06.03.01 /- 可调节性 一般符号

GB/'r 4728.2

45.06.03.02 一了 可调节性，非线性

45.06.03.03 /-
一可变性，内在的一般符号
    有关控制量的信息，例如电压或温度的信息可

  表示在贴近符号的地方

45.06.03.04 .了
可变性，内在的，非线性

应用规则同符号45.06.03.03

中国节能减排支撑网www.jnjpzg.com
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.06.03.05

45.06.03.06

一才

才.:，_

预调

允许调节的条件可标注在符号旁

示例:仅在电流等于零时才允许预调

    GB/T 4728.2

一
一

一
一

45.06.03.07

45.06.03.08

  .1曰 ·

一 ::户

/一

步进动作

可加注数字以表示步进数

示例:可步进调节，5步

45.06.03.09

45.06.03.10

! ::::
                    ./

    一产圣

                                                                {

连续可变性 一
                                                                          一

                                    一
                                                                          一
                                                                                一

示例:连续可变的预调

45.06.03.11

45.06.03.12
                          一

    ./

一Du

自动控制

被控制量可标注在符号旁

示例:自动增益控制放大器
，卜

6.4 力或运动的方向
    箭头可用来表示方向，器件的可动部分沿此方向运动将产生所需的效应〔见符号45.06.04.02示例)

箭头也可用来表示力的方向或符号所代表的物体运动方向，此时需要加以注释

由运动所产生的效应可用符号或文字予以说明。

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.06.04.01 一分一- 按箭头方向的:单向力，单向直线运动

!

{GBrr 4728.245.06.04.02   阅哈--闷卜

双向力，双向直线运动

示例:滑臂3向端子2移动时频率增加

                          频一f<
                  减小月卜~州卜增加

      丫甚不

45.06.04.03 一沪月甲减 .
  按箭头方向的:单向环形运动，单间旋转 单

向扭转
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.06.04.04   斌尸、 ! 双向环形运动，双向旋转，双向扭转

GBIP 4728.2

45.06.04.05 ‘2，、
  两个方向均受到限制的:双向环形运动 双向

旋转，双向扭转

6.5 流动方向

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.06.05.01 一)- ·
单向传送，单向流动

例如能量、信号、信息

}

)

}GB/T 4728.2

45.06.05.02 ee今喊.~· 同时双向传送，同时发送和接收

45.06.05.03 一(一>~ 非同时双向传送，交替发送和接收 一

45.06仍 .04 卜)一 · 能量从母线 (汇流排)输出

45.06.05.05 卜(- · 能量向母线 (汇流排少输人

6.6 特征f的动作相关性

编 号 图 形 符 号 说 明 备 往

45.06.06.01 >
特征量值大于整定值时动作

GB汀 4728.2

45.06.06.02 <
特征量值小于整定值时动作

45.06.06.03
>

戈

  特征量值大于高整定值或小于低整定值时动

作

45.06.06.04 =0
特征量值等于零时动作

45.06.06.05 -0
特征量值近似等于零时动作

6.7 信号波形

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.06.07.01 一几 - 正脉冲

一

45.06.07.02 1万 - 负脉冲

45.06.07.03 -飞 正弦脉冲

45.06.07.04 .工. 正阶跃函数
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编 号 图 形 符 号 说 备 乙「

45.06.07.05 l 负阶跃函数

GB/T 4728.2

45.06.07.06 锯齿波

6.8 操作件

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.06.08.01 ·卜·⋯ 手动控制操作件 一般符号

45.06.08.02

一IF-- 带有防止无意操作的手动控制操作件

45.06.08.03   子·一 拉拔操作

45.06.08.04 于·一 旋转操作

45.06.08.05

}

} E--一
l

推动操作 GB 'F 4728.2

45.06.08.06 .o-=-一 紧急开关 蘑菇头式的

45.06.08.07 t份一“’ 手轮操作

45.06.08.08 任一 钥匙操作

6.9 接地和接机壳、等电位

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注
                                      一

45.06.09.01 t上 ，
  接地 一般符号

  地 一般符号

  如果接地的状况或接地目的表达得不够明显

可加补充信息

45.06.09.02 .杳. 抗干扰接地，无噪声接地 GB ;T 4728.2

45.06.09.03 b
  保护接地

  此符号可代替符号45.06.09.01以表示接地连接

具有专门的保护功能。例如在故障情况下防止电

击的接地
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.06.09.04 份了- 外壳接地

45.06.09.05
一卜f 一 屏蔽层接地

                                      一

45.06.09.06 一法，

  接机壳

  接底板

  图中的影线如果不存在不明确的情况，则可完

全或部分省略，如果图中的影线被省略，则表示

机壳或底板的线条应加粗，如下图所示

          山
GB/T 4728

45.06.09.07 一寺 等电位

6.10 其他符号

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.06.10.01 一令1- 故障

GB/1' 4728.2

45.06.10.02 一不. 闪络、击穿

45.06.10.03 一‘J : 永久磁铁

45.06.10.04 一厂下 - 动 (如滑动〕触点

7.1

导体和连接件

  连接线
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.07.01.01

45.07.01.02

45.07.01.03

45.07.01.04

45.07.01.05

I f一一-

一-分牛一-

  连线、连接、连线组

  示例:导线、电缆、电线、传输通路

  如用单线表示一组导线时，导线的数目可标以

相应数量的短斜线或一个短斜线后加导线的数

字

  示例:三根导线

  附加信息标注方法:在横线上面注出电流种

类、配电系统、频率和电压等:在横线下面注出

导线数目、每根导线的截面积及导线材料的化学

符号。导线数目后标其截面积，并用“x”号隔

开，若截面积不同，则用‘+”号分别将其隔开

  示例:直流电路.110 V，两根120 mm̀的铝线

  示例:三相电路，400/230 V, 50 Hz，三根120

mmz的导线，一根50 mm'的中性线

    CB汀 4728.3

{

45.07.01.06 ·---曰气J一 柔性连接

                                                                i

45.07.01.07

‘ ⋯ ⋯ ， t

                          ，护 、

    - ..~，J~~J- .

              介一代 屏蔽导线

45.07.01.08 一共考牛 绞合导线

45.07.01.09 续烤1电缆中的导线

45.07.01.10

45.07.01.11

一 王于一

一母一-

同轴对

屏蔽同轴对

7.2 连接、端子和支路

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.07.02.01   .

连接

连接点
GB/'r 4728.3

45.07.02.02   0 · 端子
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.07.02.03

45.07.02.04

门甲

十 -

T型连接

示出连接符号的T型连接

GB/C 4728.3

45.07.02.05 一豪:保护拒端子排引出线接至电统

45.07.02.06

水平画法 寨直II法

一哥 一中-
装里峭子

45.07.02.07

水平画法 垂直画沽

务:·常
柜端子

45.07.02.08 一{卜 - 连接孔端子

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.07.03.01 .一丈-
阴接触件

插座 、

用单线表示法表示多接触件连续器的阴端

GBrr 4728.3

45.07.03.02   ..卜-- ·

阳接触件

插头

用单线表示法表示多接触件连接器的阳端

45.07.03.03 一(颐一.
插头和插座

用单线表示法表示多接触件连接器的插头和插座

45.07.03.04

廿分份一
亡拼十下
月性兮，下
寸-7Q+-7Q份一
洲林扮下
-一天介一一一

插头和插座，多极

用多线表示六个阴接触件和六个阳接触件的符号
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 沮

45.07.03，05 .一(喊午一
  插头和插座，多极

  用单线表示六个阴接触件和六个阳接触件的

符号

45070306   一~门.. ..~一 对接连接器

4507.03.07   .心二二二卜 接通的连接片

45刀7习3.08 一矛弋 ; 断开的连接片

45刃7刀3·091
        一
! :介少:
}

擂头和插座式连接器

如U型连接

阳— 阳

      一
4507.031()

一
{ :为，介，.
一

45.07刀3tll 一碎 」 有插座的阳— 阳

8.1

基本无源元件

  电阻器

编 号 图 形 符 号 说 明 } 备 注

45刀8.0101   .《二〕~ · 电阻器 一般符号
一
一

    GB门，47284

}

{

{

45刀8刀102 _拯 可调电阻器

45‘08.01.03 t一笋一-
� {一卜一:

压敏电阻器

45乃8乃104 、店下- 带滑动触点的电阻器

45刀8.01.05 一毛红几- 带滑动触点和断开位置的电阻器

45刃8刀106 否 带滑动触点的电位器

45刀8.01.07 再 带滑动触点的预调电位器

中国节能减排支撑网www.jnjpzg.com



JB/T 6524-2004

编 号 图 形 符 号 说 明 .{ 备 注

45.08.01.08 止去去二- 带两个固定抽头的电阻器 GB/'r 4728.4

45.08.01.09
.一琢-一
.--{二二二二}~一 ·     光敏电阻

}

GBIr 4728.5

          一

8.2 电容器

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.08.02.01

                一

        土
        下 -

} 一

    电容器 一般符号

一

1

{
45.08.02.02

1土 -
.T .

极性电容器

45.08.02.03 半- 可调电容器

45.08.02.04 一半- 预调电容器

8.3 电感器

编 号 ! 图形符号 说 明 备 注

45.08.03.01
/Y YY1 。

电感器、线圈、绕组、扼流圈

I   GBIr 4728.4

一

45.08.03.02 .r.丫n- 带磁心的电感器

45.08.的 刀3 .户飞丫I- 磁心有间隙的电感器

45.08.03.04 .洲 带磁心连续可变电感器

45.08.03.05 汀门. 带两个固定抽头的电感器
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半导体管器件

  半导体管

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.09.01.01 一伞-
                                                            一
                                                                                                      一

半导体二极管 一般符号

                                                                                              一

45.09.01.02

                                                    一
                                            一

                            一

    伞‘-
}

发光二极管 一般符号

                                                                          }
                                                                                                                  一

                                            一

45.09.01.03

                                      一

一伞9、 热敏二极管

45.09.01.04

        }
    .伞

一

隧道二极管

江崎二极管 }

45.09.01.05 伞-
单向击穿二极管

电压调整二极管

齐纳二极管

45.09.01.06 _来
45.09.01.07 一垂-

                                                                                                      一

双向二极管

45.09.01.08

        一，一冲
                                                                          一

光电二极管

45.09.01.09

          一
                一
. 伞-
{

45.09.01.10

              一

                                                                        L

  一津-
}

                    一
  反向阻断三极晶体闸流管，N型控制极 阳极 J

侧受控) {
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编 号 图 形 符 号 说 明 一 备 ii

45.09.01.11 夕
  反向阻断三极晶体闸流管，P型控制极 ‘阴极

侧受控)

45.09.01.12 一7*..
  反向导通三极晶体闸流管，N型控制极‘阳极

侧受控〕

45.09.01.13 .k. 'I.-
  反向导通三极晶体闸流管，P型控制极 ‘阴极

侧受控)

45.09.01.14，.丈 ’
45.09.01.15 (一_

            一
。半导体管 }一

{

45.09.01.16 .母. 集电极接管壳的NPN半导体管 GB/C 4728.5

45.09.01.17 锁- 集电极接管壳的PNP半导体管

45.09.01.18     不
{

    具有P型双基极的单结半导体管

!
一

}
}

一

    GB/T 4728.5

{
{

i
}

45.09.01.19     一不
}

具有N型双基极的单结半导体管

45.09.01.20 .丰 - N型沟道结型场效应半导体管

45.09.01.21 丰 P型沟道结型场效应半导体管
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.09.01.22，丫
}

PNP光电半导体管
                                              一

                              一

    GB/T 4728.5

一

45.09.01.23 飞- NPN光电半导体管

一

一
一

一

45.09.01.24 幸}_-}_-:    光桐合器

一‘隔离器
GB/T 4728.5

9.2 电压晶体

编 号 图 形 符 号 说 明 一 备 一王

45.09.02.01

      一上‘1
              1- l

一 丁一

                                                  l
                                                                                                              l

                                              }

具有两个电极的电压晶体

                                                                                                                                            ，

45.09.02.02

一
      士上:_
            I 一一〕 ·

    .一片厂::- 具有三个电极的电压晶体 一
                                一
                                                      一

                                      一

IGBrF 4728.4

45.09.02.03

.土:上-
  I 二

丁.丁.

                                      {

                            一
                                        一

具有两对电极的电压晶体

9.3 光敏器件

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

50%

45.09.03.01
字符显示管〔多冷阴极充气管、

在所示的阴极上可以标出所显示的字符
GB/T 47285
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

50%

45.09.03.02

计数管，具有:

— 一套主阴极

— 两套导向阴极

— 一个输出极

简化形式 50% GB/F 4728.5

9 O
10
-

]0
45.09.03.03 若有要求，可用箭头表示放电旋转方向

  电能的发生和转换

1 电机的类型

0

0

己
1
.

J
卫
.

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.10.01.01 ④-
  电机的一般符号

  符号内的星号‘·★’‘用下述字母之一代替:

  C一旋转变流机:G一发电机:GS一同步发

电机:M一电动机:MCI一能作为发电机或电动

机使用的电机:MS一同步电动机

一

      GB/T 4728.6

一
{

1

一
一

45.10.01.02 :w:直流串励电动机

45.10.01.03 回 直流并励电动机

45.10.01.04 翻一三相串励电动机
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编 号 } 图形符号 说 明 一{ 备 往

45.10.01.05 :一甘:
，.里〕一

                                              一
                                                                  一

中性点引出的星形连接的三相同步发电机

}
I

    GB/'r 4728.6

一

}

{
一

      一

  一

一

八一_必一_
                      一
                                            {

                                      一

三相鼠笼式异步电动机

                                  一
                                                              一

10.2 变压器和电抗器

价一一︺一一一﹃︷一

编 号

45.10.02.01

说 明 备 1

双绕组变压器

画出铁心

45.10.02.02
双绕组变压器

画出带间隙的铁心

州 - — 一一

形式1

45.10.02.03 双绕组变压器

形式2
GB/T 4728.6

45.10.02.04     一匕石」
  一，门

形式3

  .·比
    耳wn

瞬时电压的极性可以在形式2中表示

45.10.02.05   示例:画出瞬时电压极性的双绕组变压器

流人绕组标记端的瞬时电流产生助磁通
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.10.02.06

45.10.02.07

形式1

一榔-
形式2

    .曰 一
  ，F门门 -

三绕组变压器

    GB/T 4728.6

{

一

45.10.02.08

45.10.02.09

形式1

:牵.
形式2

  一y-

自辆变压器

45.10.02.10

45.10.02.11

形式1

  今:
形式2

见符号45.08.03.01

扼流圈

电抗器
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.10.02.12

45.10.02.13

形式1

  一扮·
形式2

  一仁-

电流互感器

脉冲变压器

一
}

}
一
一

一
一

}
一

  GBfF 4728.6}

i

{

}
{

}
{

{
一

一

{

45.10.02.15一

  形式1

一令
{

{

1形式2

  一LN·
  一m ll

                                                          一

绕组间有屏蔽的双绕组单相变压器 一
                                一
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 11

45.10.02.16

45.10.02.17

形式1

一今-
形式2

一出 .-

一卿一

星形一三角形连接的三相变压器

                                      !

GB/1' 4725.6

45.10.02.18

45.10.02.19

形式1

:Y : o-形式2

_胜封 .

澎卿_

三相变压器 {

星形一星形一三角形连接 }

                                                一
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.10.02.20

45.10.02.21

形式1

一令:
形式2

  一y-

单相自藕变压器

45.10.02.22

45:10.02.23

形式1

一叠一
形式2

:澎 -

45.10.02.24

45.10.02.25

形式1

一令::
形式2

一Dw .

三相感应调压器
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10.3 互感器

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.10.03.01

45.10.03.02

见符号45.10.02.01

见符号45 10.02.02
电压互感器

45.10.03.03

45.10.03.04

形式1

  一申一
形式2

      日
      门-

电压互感器
I

    GB/'r 4728.6

{

45.10.03.05

45.10.03.06

形式1

_扛-
形式2

  :ii-

  具有两个铁心，每个铁心有一个次级绕组的

电流互感器

  在初级电路每端画出端子符号表明只是一个

器件。如果使用了端子代号，则端子符号可以

省略

  形式2中铁心符号可以略去

45.10.03.07

45.10.03.08

形式1

  4
形式2

  _}牡_

  在一个铁心上具有两个次级绕组的电流互感

器

    形式2中铁心符号必须画出
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.10.03.09 一蠢一 三绕组电压互感器

!

45.10.03.10 一团 光电互感器

                                            一V ,"
10.4 发生器、蓄电池和变换器

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.10.04.01 口-
电能发生器 一般符号

信号发生器 一般符号

波形发生器 一般符号

一

{GB/T 4728.6
}08!1 4128’‘)
{

c

45.10.04.02 !、国 光电发生器 GB/'r 4728.6c

45.10.04.03 一由-
                                      一
                                    一

500 Hz正弦波发生器 一
                                                            一

!

{
一
一

一
一

一

    GB/'P 4728. 10

SOOHz

45.10.04.04 一国1 500 Hz锯齿波发生器
  G
M
5伏 HZ

45.10.04.05

G-
脉冲发生器

45.10.04.06 .月卜-
原电池、蓄电池、原电池或蓄电池组

长线代表阳极，短线代表阴极
GB厅 4728.6

45.10.04.07 补上
  _丁

                  一
光电池 {

                    {

一
    GB汀4728)

4510.04刀8

一团-
变换器 一般符号 GBIY 4728.10/
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.10.04.09 ‘团
                                      一
                                                    一

直流1直流变流器

                  一

}

    GB/P 4728.6

起

45.10.04.10 一自.   整流器黑

45.10.04.11 令 桥式全波整流器

                      一

45.10.04.12 ‘囱- 逆变器叉

45.10.04.13 一国 整流器1逆变器理

45.10.04.14 一一1.一.
  变频器

  频率 fi变至叭，fz 和f可用输人和输出频率

数值代替

                                      I

    GBlI, 4728.10

一
}
}

/·

45.10.04.15 一f一- 变频器、倍频器

少年nfb7用输人和输出频率数值代替/

45.10.04 16 一I n一
分频器

ff/n可用输人和输出频率数值代替·/

45.10.04.17 一冈一 脉冲倒相器

                              一

·%

4510.1只.18 .魂V一
                                      一
                                                                                                }

脉冲再生器%
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11 开关、控制和保护器件

    触点符号和开关符号水平布置时，按逆时针方向旋转90
11.1 两个或三个位置的触点

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.11.01.01. 一}， 动合 (常开)触点

45.11.01.02 一}一
                                    一川

                                                                                  一

                                                              }

动断‘常闭)触点 1

                                                                                          一

                                                                            一

45.11.01.03 洲-
                                                            一

    先断后合的转换触点

— 一—

  先合后断的转换触点 {GB/'r 4728.7
                                                            !

— -一 一 — 刊
                                                                        !

                                                                            一

  中间断开的双向转换触点 一

                                                        一

-— -一 一-一-一一

  有自动返回的动合触点 {

                                                        一

-一— 一 一一一-一

有自动返回的动断触、 一
                                                                  }

45.11.01.04 一4l
                                              一

先合后断的转换触点 一
                    }
                                                                                  i

45.1 1.01.05一_}}，_
                                                                  !

中间断开的双向转换触点 一

                                                    一

45.11.01.06 {‘
                                        一

有自动返回的动合触点 {
                                                一

                                                    一

                                                  一

45.11.01.07 一} 有自动返回的动断触点

45.11.01.08 杆- 保持动合触点

.
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11.2 延时动作的触点

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.11.02.01 当操作器件被吸合时延时闭合的动合触点

45.11.02.02 当操作器件被释放时延时断开的动合触点

GBrr 47_8.7

45.11.02.03 当操作器件被吸合时延时断开的动断触点

45.11.02.04 当操作器件被释放时延时闭合的动断触点

45 】1.02.05
  当操作器件吸合时延时闭合，释放时延时断

开的动合触点

45.11.02.06
  当操作器件吸合时延时断开，释放时延时闭

合的动断触点

11.3 单极开关

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.11.03.01 一卜一{_ 手动操作开关 一般符号

GBrF 4728.7

45.11.03.02

一{
具有动合触点且自动复位的按钮
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11.4 位置开关

编 号 图 形 符 号 说 明 { 备 注

45曰 04.01{片
}

  位置开关、动合触点 一

                    一
                                          一

」
!

一
}

} GB/T 4728.7

一

i

一

45.11.04.02 一}-                             一

位置开关、动断触点 一
                                                        }

                                                        }

                    }

11.5 开关装置
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编 号 图 形 符 号 说 明 ai 注

45.11仍刀1 一{: 热敏开关、动合触点

45.11.05.02 ，下一 热敏开关、动断触点

45.11.05.03 一{
接触器

接触器的主动合触点

在非动作位置触点断开

45.11.05.04 一卜-
接触器

接触器的主动断触点

在非动作位置触点闭合

45.11.05.05 一{-
  具有由内装的量度继电器或脱扣器触发

的自动释放功能的接触器

45.日 05.06

                      一
                                  一
                                                                                  一

，·片，
一

    断路器

45{1.05.07 片 隔离开关

45.11.05.08 .‘一}一土一 具有中间断开位置的双向隔离开关
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11.6 继电器操作器件

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.11.06.01 一中- 操作器件 一般符号

继电器线圈 一般符号

}

}
.

l
!
l

; GBIP 4728.7

l

.

      一

45.11.06.02 钟
  具有两个独立绕组的操作器件的组合表

示法

45.11.06.03 中一中-  具有两个独立绕组的操作器件的分立表

示法
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.11.06.04 缓慢释放继电器的线圈

45.11.06.05 缓慢吸合继电器的线圈

45. 11.06.06 缓吸和缓放继电器的线圈

GB/T 4728.7
45.11.06.07 决速继电器 (快吸和快放，的线圈

45.11.06.08 交流继电器的线圈

45.曰 06.09 中r- 机械谐振继电器的线圈

45.11.1陌 10 机械保持继电器的线圈

中国节能减排支撑网www.jnjpzg.com



JB/T 6524-2004

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.11.06.11

45.11.06.12

  极化继电器的线圈

  极性圆点 “·”用以表示通过极化继电

器绕组的电流方向和按如下方式连接的

动触点的运动之间的关系

  当标有极点的绕组端子相对于另一绕

组端子是正极时，动触点朝着标有圆点的

位置运动

  示例:

  在绕组中只有一个方向的电流起作用，

并能自动复位的极化继电器

45.11.06.13

  在绕组中任一方向的电流均可起作用

的具有中间位置并能自动复位的极化继

电器
GB/T 4728.7

去
45.11.06.14 具有两个稳定位置的极化继电器

45.11.06.15 剩磁继电器的线圈

11.7 继电器及装置

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.11.07.01 口

  有或无继电器、量度继电器、保护及自

动化装置

  星号“.”必须由表示这个器件特性的

文字符号代替，文字符号应符合JB/I'2626

《电力系统继电器、保护及自动化装置常

用电气技术的文字符号》的规定

  本标准未作规定的继电器及装置的图

形符号，其文字符号可依据JB/1' 2626规定

的原则派生

}

      GB/'r 4728.7*

45.11.07.02 口 时间继电器KT
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 江

45.11.07.03 ，]
                一

中间继电器
一

}
一

KA

45.11.07.04 口 - 信号继电器KSG

45.11.07.05 .口 -
                      一

闪光继电器 一K「

45 】1.07.06 _口 极化继电器

                                    }

KP

45.11.07.07

              }

一口 - 电流继电器BC

45.11.07.08 口 - 电压继电器日V

45.11.07.09 BP .. .- 功率继电器BP认

45.110710 口 ‘ 频率继电器e百

45.11.07注1 .口 . 电抗继电器eR

45.11.07.12 口 ， 阻抗继电器7i
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 往

45.11.07.13 ，困 - 气体继电器sG

      一
45.11.07.14一，白一’

一 :
    闭锁继电器KB

45日07.15

      1

  ，口 -
一

                                  }

，‘闸继电器 一
                                        i

                    一

KT

45.11.07.16

        {
  一口 ，

{
}

IIOF

)

  一U
方向继电器DDR

                      }

451107.18

l

  一口 -
I

I

!GP

45.1卜07.19 一口 .MTP

        {

45.1 I.U7.?0 ’

        }
      {
.口 母线A护装置 」

一

W P

45.11_0721

{

  一口 . 馈线保护装置FP

45.11.07.2? .口
                                          -一 训

                                                          一

                                            I

短引线保护装置SP
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 讨

45.11.07.23 .困 导引线保护装置

一

一

1
}

一

      PWP

l

45.11.07.24

_M P
微机保护装置MPP

45.11.07.25 .白- 变压器保护装置TFP

45.1 1.07.26 口 电容器保护装置CP

45.1 1.07.27 山-
                                                                  一

                        一
电抗器保护装置 :RP

45.11.07.28 .口 -
                                                  一

过电流保护装置ocP

45.11.07.29 困 - 过电压保护装置0VP

45110730

            一

口 一
一 ，
一

一 过功率保护装置

一
oPP

45.11.07.31

                        一

口 过负荷保护装置OI'

45.11.07.32 口 过激磁保护装置OFP
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.11.07.33 一白 欠电压保护装置UVP

45.11.07.34 口 - 失步保护装置

                                                                一

OSP

45.11.07.35，一困 -
                          一
                                              一

失步解列保护装置OSS

45.1 1.07.36 口 低周减载保护装置

                                                                            一

UFLS

45.11.07.37

                    一
                        一

              一

。 回
l

}

低压减载保护装置

                      一

UVLS

45. 11.07.38

                一

    口
!

相间故障保护装置PPP

45.11.07.39 一白 接地故障保护装置EFP

45.11.07.40 .困 .

                                        一 1
                                                          一

断路器失灵保护装， }BFP

            一

          一

45.11.07.41

}

一画.
}

r-1

45】1.07.42 口 电力线载波保护装置PLCP
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

4511.0743 ，口 ， 微波纵联保护装置

一

}

一

{

MLP

451107，斗4 一口 - 光纤纵联保护装置

                        一
                                            一

OLP

4511.07.45 一口 . 允许式超范围保护装置
                                                  }
                                                                l

                                    }

POP

45.11.07.46 口 允许式欠范围保护装置PUP

45110747

                      一

_困 - 闭锁式超范围保护装置已OP

451107.48 ，口 -
                            }

                                                      .一
                                                                      i
                                                                            !

    差动保护装置

一

OFP

45110749 .口 - 发电机差动保护装置

                        {

Gnl〕

      }
            }

45.1107.50

一
一

， 口 .
                                              {

                    一

电动机差动保护装置 }
                                                }

                                            }

MD尸

451107.51

                                    I

困

�� 一一

变压器差动保护装置TDP

45】1.0752 回 . 纵联差动保护装置1_(石1)r
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45. 11.07.53 一口 横联差动保护装置I SDP

45. 11.07.54 _口 .
                              一
                                      一

线路差动保护装置LDP

45. 11.07.55 困 . (零相)接地差动保护装置REP

45.1】07.56 口 . 分相电流差动保护装置PDCP

45.11.07.57 一困RPP

45 】1.07.58 .口
                                          一

零序电流保护装置 {

                            一
                              一

ZCP

45. 11.07.59 口 -
                                  一

  零序电压保护装置 一

— -一 一
                I

  电压抽取装置 I

  州

ZVP

45.11.07.60     口
}

                    一
                        一

电压切换装置VSE

45.11.07.61 口 -vrL

45.11.07.62 口 自动切换装置ASE
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.11.07.63 一口 - 自动重合闸装置

}

ARC

45.11.07.64 口 自动准同期装置AS

45.11.07.65 .口 单相重合闸装置

                一

SRC

45.11.07.66 一囚 - 备用电源自动投人装置人TSS

45.11.07.67 一口 1 故障记录仪FR

45.11.07.68 一口 - 故障启动单元FID

45. 11.07.69 口 ‘ 无功补偿装置RPCE

45.11.07.70 困 ， 三相重合闸装置

                              一
                              一

TRC

45.11.07.71

                    一

口
}

    远动终端设备RTU

45.11.07.72 口 保护通信接口装置CIP

11.8 熔断器和熔断器式开关
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 a

45.11.08.01 一)- 熔断器一般符号

GB/'r 4728.7

45.11.08.02 一伞片一
    舒〕完爪 飞

真有独立扮电路脱断器

                                                            一

                        一

45.11.08.03一叫一， 熔断器式开关

            一

            一

45.11.08.04 w一
                        }

熔断器式隔离开关

45.11.08.05 一叶一 熔断器式负荷开关

11.9 火花间隙和避雷器
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12 测.仪表、灯和信号器件

12.1

12.1.1

指示仪表、记录仪表和积算仪表一般符号

指示仪表、记录仪表和积算仪表一般符号内的星号必须被下列标志之一代替

    a)被测量的量的单位文字符号或倍数、约数 (示例见45.12.02.01和45.12.02.08):

    b)被测量的量的文字符号 (示例见45.12.02.06和45.12.02.07):
    c)图形符号 (示例见45.12.02.09)。

    使用的符号应根据仪表所显示的相关信息确定，而不考虑获得信息的方法。

12.1.2 在使用被测量的量的单位文字符号时，可能需要显示该量的文字符号作为辅助信息，并表示在

该量的单位文字符号下面(示例见45.12.02.03)。
12.1.3 涉及被测量的量的辅助信息和任何必要的限定符号可以表示在该量的文字符号下面

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.12.01.01

                一

O-
}

    指示仪表

GB/'r 4728.8
45.12.01.02 _口- 记录仪表*

45.12.01.03 一日- 积算仪表，如电能仪表
乐

122 指示仪表

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.12.02.01 _0- 电压表 GB/'r 4728.8

45.12.02.02 _⑧- 电流表

1
45.12.02.03 一A..Isin}. 无功电流表 GB/T 4728.8

45.12.02.04 O 功率表

中国节能减排支撑网www.jnjpzg.com



.IB/f 6524-2004

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.12.02.05 O- 无功功率表

    GB/f 4728名

}

}
l

}

45.12.02.06 一O 功率因数表

45.12.02.07 一0- 相位表

45.12.02.08 一0- 频率表

45.12.02.09 一①- 同步指示器

45.12.02.10 一0- 波长表

45.12.02.11 ..O- 示波器

45.12.02.12 _①. 差动电压表

              {

            }

45.12.02.13一
      」

一

一①. 检流计

                            一

45.12.02.14

}

    _0- 温度计、高温计

45.12.02.15 O 转速表

12.3 记录仪表
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.12.03.01 口 记录式功率表

GB/T 4728.8

w

45.12.03.02 一白 录波器尹性/

12.4 积算仪表

编 号 图 形符 号 说 明 备 注

45.12.04.n1 目1 电度表

GB/T 4728.8

}
W卜

45.12.04.02 一自:
                                    一

无功电度表
var加

12.5 计数器件和电子钟

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.12.05.01 1回--一 计数功能限定符号

GB/1' 4728.8
45.12.05.02 一#Eo一

脉冲计

电动什数器

45.12.05.03 ④
钟 一般符号

子钟

12.6 热电偶

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

                                                  一

45.12.06.01

45.12.06.02

}形式;:

    一U.-
  形式2

    V-

热电偶

画出极性符号

带直接指示极性的热电偶

粗线表示负极

    GB厅4728.8

}
}
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12.7 灯和信号器件

  号 } 图 形 符 号 说 明 备 注

  灯 一般符号

  信号灯 一般符号

  如果要求指示颜色，则在靠近符号处标出

下列代码:

200 %

BU-j盛

W】J一白

45.12.07.01   如果要求指出灯的类型，则在靠近符号处

标出下列代码:

  Ne 氖 EL一电发光

  Xe 氛 ARC一弧光

  Na伟内 FL-荧光

  H卫 汞 IR一红外线

  I-碘 UV-紫外线

  IN一白炽 LED-发光三极管

200%

45.12.07.02 闪光信号灯 GB/T 4728.8

一

﹂

45.12.07.03 电喇叭

45.12.07.04 电铃

45.12.07.05 报警器

45.12.07.06 蜂鸣器

中国节能减排支撑网www.jnjpzg.com



WT 6524-2004

13 电信传输器件

13.， 放大器和多端网络

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.13.01.01 D 放大器 一般符号

中继器 一般符号

GB/T 4728.10

45.13.01.02 e 滤波器·产X沪

45.13.01.03 母 高通滤波器七

45.13.01.04 一母 . 低通滤波器·恩

45.13.01.05 .母 带通滤波器·尾

            .

45130106 .母 带阻滤波器·飞

13.2.调制器、解调器、鉴别器

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.1.3.02.01 ，区因

  调制器、解调器、鉴别器 一般符号

  该符号的使用如下所述，作注释用的输人

线、输出线及字母可以加到图形符号上

    a尹   n
  a— 调制或已调制信号输人

  b— 已调制或已解调的信号输出

  c— 所需载波的输人

  字母不是符号的一部分

  限定符号可以放在图形符号之内或外面

GBff4728.10/\

13.3 光纤及传输器件
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.13.03.01 一母一-

  光纤或光缆 一般符号

  加上如图所示限定符号表示传播的是相

干光

    一④一
  如果不会引起混淆，可以把表示光波导的

符号要素即圆圈内的两个箭头省略

GB/T 4728】(〕
45.13.03.02 .理日一-光发射机幸二一

45.13.03.03

          }
  任互-

}

光接收机

45.13.03.04 ‘逼丹一-采用激光二极管的相干光发射机又

14

14.1

二进制逻辑元件

  组合元件

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.140101 汇且.
  “或”元件 一般符号

当且仅当一个或一个以上的输人处于其

“1”状态时，输出才能处于，’l”状态

{

I

    GB门 4728.12

    )l

45.14.01.02 毛二
  “与”元件 一般符号

  当且仅当全部输人均处于“1”状态时

输出才处于其“1”状态

    &

45.14.01.03

        }
        }

屯叶

  逻辑门槛元件 一般符号 }

  当且仅当处于‘·1’，状态的输人个数等于

或大于限定符号中以m表示的数时，输出才

处于其“1”状态

  注1: m永远为小于输人端个数

  注2: m=1的元件称为‘·或’元件

    >m

45.14.01.04 屯}
  等于m元件 一般符号

  当且仅当处于“1”状态的输人个数等于

限定符号中以m表示的数时，输出才处于其

"1'，状态

    ， !刀
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.14.01.05 汇到一
  多数元件 一般符号

  当且仅当多数输人处于“I‘’状态时，输

出才处于其“1”状态

    GB汀 4728.12

> n!2

45.14.01.06 扫一
  逻辑恒等元件 一般符号

  当且仅当全部输人处于相同状态时，输出

才处于其“1”状态

4514刀1.07 走口-

  奇数元件 一般符号

  模2加元件 一般符号

  当且仅当处于“1”状态的输入个数为奇

数(1, 3. 5等)时，输出才处于其‘.I”状

态

45.14.01.08 屯且.
  偶数元件 一般符号

  当且仅当处于“1‘’状态的翰人个数为偶

数(0, 2. 4等)时，输出才处于其‘·I’‘状

态

    2k

4514.01的 汇习-
  异或元件

  当且仅当两个愉人中只有一个处于其“1”

状态时，愉出才处于其"1”状态

4514刀1.10 .创一
  级冲器

  当且仅当输人处于“1"状态时，输出才

处于其“1”状态

1

45.14.01.11 仁}
  非门 反相器

  用逻辑非符号表示器件

  当且仅当翰人处于其外部，’l”状态时，

摘出才处于其外部“0”状态

45.14.01.12 七}-
  反相器 __

  用逻辑极性符号表示器件 乞_
  当且仅当输人处于其n龟平时，输出才处

于其L电平 _一 件

l

14.2 缓冲器、驱动器、接收器和双向开关

编 号 图 形 符 号 说 毋 备 注

45.14.02.01 绍} 与非缓冲器

GB厅 4728.12

    &D

45.14.02.02 9&}   8 L型开路输出的与非门’&立

45.14.02.03 屯外一 H型开路输出的与非门一&万
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 付

45.14.02.04 二仁梦 线接收器

一
.卜I

45.14.02.05.义ENIA         }     Y1
双向开关

EN,=1数据从A到Y

E卜I-。数据从Y到A

一
{
{

14.3 具有磁滞特性的元件

编 号 图 形 符 号 说 明 备 .E

45. 14.03.01

  有磁滞特性的元件 一般符号

  在元件内.用磁滞特性符号 J丁”作总
限定符号时，表示元件的所有输入/输出具有磁

滞特ff星号必须用表示元件逻辑功能的.。、限一
定符号代替但是限定符号为数字;时.Ifl 1;一
省略 一

corn 4728.12

14.4 编码器、代码转换器

编 号 图 形 符 号 说 明 备 ;1

45.14.04.01

  编码器 一般符号 一

  代码转换器 一般符号

  X和Y可分别用表示输人和输出信息的代码

符号代替

GB汀 472 8.12

14.5 多路选择器和多路分配器

编 号 图 形 符 号 说 明 }备 沮

45.14.05.01

{

  -17-
一

    多路选择器 一般符号

    若多路选择器的一个输人被选 则输出 .Y现所选

  输人的内部逻辑状态。若无输人被选 则输出处于

  其内部‘·0..状态

    注:输人与控制选择动作的逻辑关系也必须示

        出，例如，在元件框内示出哪些输人和有

{ 关的关联标记

45.14.(巧02   仁T-

l

{ 多路分配器 一般符号

一若多路分酉己器的一个输出被选，贝Iii亥输出呈现输
  人的内部逻辑状态。否则呈现其内部 ..0”状态

    符号45.14.05.01的注适用

    注:若会引起混淆 则可用DMUX代替DX

[

45.14.05.03

45.14.05.04

一MD
，城MUX

MDX

  MOX

14.6 运算元件
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.14.06.01 之x 加法器 一般符号

    GB/T 4728.12

45.14.06.02 之} 减法器 一般符号

45.14.06.03 }- --c一} 先行进位产生器 一般符号

45.14.06.04 二口二 乘法器 一般符号.I.

45.14.06.05 :TC一一x
  数值比较器 一般符号

  级联比较器被设定为:从低位到高位进行

比较 否则应另加说明.例如用“[H-L]'’说

明，并把它置于限定符号‘'COMP”之下

45.14.06.06 二ALl1
  运算器 一般符号

  J急限定符号应增加补充信息，以说明元件

的功能

45.14.06.07 屯-- 半加器.>co

45.14.06.08

  -,'-C
}
}

}

  1位全加器

  简单的I位全加器可用奇数元件 (模2加法

器)和逻辑门槛元件的组合另行描述，如下

所示:

  一2k-L-J     CUO
      )

  CI CO
Zk一I

)2

14.7 二进制延迟元件

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.14.07.01 惬曰-

  给定延迟时间的延迟元件

  输出端从内部“0”状态到内部"1'’状态

的转换发生在输人端同样转换延迟It之后。

输出端从内部“1”状态到内部‘.0”状态的

转换发生在输人端同样转换延迟t_之后

  q和t_可用实际延迟代替，用秒、字单位或

数字单位表示。并可标在框内或框外 若这

两种延迟相等，则只标一个值即可

GB汀4728.12

[I      t,
二
l .
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14.8 双稳元件

编 号 图 形 符 号 说 明 备 7.F

45.14.08.01
              一

.

一 I<!

RS触发器

RS锁存器

      一
45.14.08.02一公

    r0

IS

  R

45.14.08.03，县
  初始为“l”状态的RS双稳

  在电源接通的瞬间，输出处于其内部‘·I‘’

状态

    】二1

IS

·R

45.14.08.04

!

一公
l

  非易失的RS双稳 一

  在电源接通的瞬间，输出的内部逻辑状态

与电源断开时相同
                                            一

    Nv

·S

·R

14.9 单稳元件

编 号 图 形 符 号 说 明 ! 备 7l.

45.14.09.01

    ‘一
      {

  士乎
一

  可重复触发单稳 一
  单一发射 一
  一般符号 一

  每当输人变到其‘.1.，状态 输出就变到或I

保持其“，，，状态经过由特定器件的特It,决{
                                                                  l

定的时间间隔后。输出回到其“。”状态，时

间间隔从输入最后一次变到其，.. I”状态算起

一

一
【
一

一

一
IGB/i' 4728.12

}
一
一

}

JL

      一

45.14.09.02  1

一

一

  一仁卜

                        一一不
  非重复触发单稳 一般符号 }
  仅当输人变到其·l'·状态.输出才变，。其一
.̀ 1“状态。经过由特定器件的特性决定的时 {

1可间隔后，输出回到其“0‘’状态，而不管在

此期间输人变量有何变化 一
                                        一

IJI

14.10 非稳态元件

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.14.10.01 困一 理努飞-0s列的信号发生、一
若黑髯护馨'.NL7Vlaf. 符”一

一

一
}

众
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

              一

45.14.10.02一}
可控非稳态元件 一般符号

说明图

  三  cNL     1, ;
符邹14.10.01吟 甩 _es

    (}

』注月. 众 s

45.14.10.03

  _lLfLLJ
}

  同步起动非椒态元件 一般符号

  输人呈现其内部‘·1”状态的瞬闻 输出以 一个

完整的脉冲开始

    ln}i };月一一-一
      输出;上拍t二二二二

  符号45:14.10.01的注适用

  IQ

.引比L

45.14.10.04

一

  一扫习‘

一

  完成最后一个脉冲之后停止愉出的非稳态元件

一般符号

  当输入回到其内部“0'’状态时，输出保持其内

部“0" 状态或完成其最后一个脉冲

      Sufi人;---.-一斗.
        xui.I;二:二二JLJUL

  符号as.la.lo.o1的注适用

    GI

Jl月.，

45.14.10.05 担外‘

  同步起动，完成最后一个脉冲后停止输出的稳态

元件 一般符号

      淤·洲 卜
    输出vJ川几扣t

  符号45.14.10.01的注适用

  IGI

Jln-

14.11 移位寄存器和计数器

编 号 } 说 明 备 注

45141101一城三工
移位寄存器 一般符号

注:m应以位数代替

{

}
一

  GB/1' 4728.12

    srcc

45.14.11.02 或三工

循环长度为2的计数器 计数器模2

一般符号

注L m应以实际值代替

注2:为示区别，可在波动计数器的总限定符号

    上加一前缀R，例如RCTRm

CfRm
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.14.11.03

循环长度为m的计数器 计数器模m

一般符号

符号45.14.11.02的注适用

注:在一个有几种不同循环长度的元件阵列中，

    用于每个元件的循环长度，应在每个元件

    内用DlVm表示。在此情况下，字母C7R只

    需在公共控制框中示出

《泪 门'4728

14.12 存储器

编 号 图形 符 号 说 明 备 汉_

45.14.12.01 习ROM'
只读存储器 一般符号

注里号应用地址和位的适当数字来代替其中一
  ，毗表，024 一

{

一

一

45.14.12.02 刘PROM'
可编程只读存储器 一般符号

符号45.14.12.01的注适用

45.14.12.03 习二工
随机存取存储器 一般符号

符号45.14.12.01的注适用

    RAM"

45.14.12.04

                                      一   二  CAM'}

内容可寻址存储器 一般符号 一

符号45.14.12.01的注适用 一

CAM，

45.14.12.05一
}

  EEPROM_龟猫除可编程只读麟器 {

盯 -- 一— 一—
一

一
一

一
一

{

}
{

45.14.12.06 二图二 闪速存储器 一

                                        一

(LASH

15

15.1

模拟元件

  函数运算元件

编 号 图 形 符 号 说 明 一}

45.15.01.0，一

    一
          }

一县
  函数运算元件 一般符号

  f ⋯，xn，用函数适当的标记代替
  xl,，、洞函数自变量代替 一

  为了避免与电平转换器和代码转换器混淆不应一

使用斜线表示除法 一

}

一

一
}

I  GB/T 4728.13

{

f(x。·，x的

，XJ

Xn

15.2 放大器
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编 号 图 形 符 号 说 明 } 备 注

45.15.02.01 :「、悬

  放大器 一般符号

  u,--m.m;·f (W,，a� W:.ay ，，一W,.a.)

  式中i= 1, 2。一 k

  如元件除放大外还执行其他特定功能，则“f"

可用适当的限定符号代替。否则.‘’f’应被略去

通常用下列限定符号表示所列功能:

  E一求和:1一积分:d/dt-对时间微分:exp

一指数;log一对数(以1。为底):SH一采样一保

持

  m’mi输出1的放大倍数
  m一放大倍数的公因子。若公因子很大时，用

“co”表示:是1用 ‘'I"表示:是一个确定数用

该数值表示 是一个范围.则用“‘卜‘2”表示.{

1和.2分别代表最小和最大的因子。若公因子为

一变量，则“m”应示出，并且决定m值的方法

应在符号内或在有关文件中示出

  m,'-Mk代表含正负号的输出放大系数 如为I.

则可以省略

  W�⋯，W。代表含正负号的加权系数的值，

如为1，则可以省略

  GB/T 4728.13

一

    tam

Wi   mi’

·w., m卜

15.3 转换器

编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.15.03.01   花二卜

}

}

  转换器 一般符号

  如需要表示电气上是隔离的，则总限定符号

"*/*”可用“水j/水”代替，左星号指输人，右星

号指输出，可由下列符号代替

  # 数字的.未限定代码

  n 模拟的，函数未限定代码

  U或V 电压

  f 频率

  甲或材目位

  I 电流

  T 温度

  总限定符号#/ n和n/#可分别用DAC和ADC代

替

  在总限定符号##/ n和n l#中，“扩可由输入1输

出]所用代码适当的代号代替 该代码是用来决定

〔或表示]其内部值的

}GBli' 4728.13
一

一

1
{

15.4 电压调整器和比较器

52
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编 号 图 形 符 号 说 明 备 注

45.15.04.01

  电压调整器 一般符号

  mk...mt为相对于公共端cov，的调整(稳

定)电压

  mC-Mk应用以下符号代替

  —   U,...U,各带一极性符号，或
  — 调整电压的实际电压值或范围 GB/T 4728.13

45.15.04.02

  比较器 一般符号

  星号应以表示被比较的数值或操作数适

当的文字符号代替 如不会引起混淆，此文

字符号也可略去
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